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EME: A-198/2006 UE:A-2403/2007

UTOELLENORZESI VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Az A-198/2006 sz.
Epitéipari Miiszaki Engedély érvényességének
fenntartasahoz

A termék megnevezése: »Alfoldi” fiirdékadak, kadparavanok, zuhanytalcik,
zuhanyfiilkék

(A szerelvények fajtait és tipusait a ,,2. Vizsgalatok” cimi
fejezetben soroljuk fel.)

Villeroy& Boch Magyarorszag Rt.

Kérelmez6:
mint az EME jogosultja 6800 Hodmezévasarhely, Erzsébeti ut 7.
A termék gy4rtéja: VAGNERPLAST sro
gy ) Veliké pritocno 2
27351 Unhost, Czech Republik
Az EME kiadasanak 2007.marcius 9.
datuma:

Késziilt
az EMI Kht. Epiiletgépészeti és Energetikai Tudomanyos Osztélyan

Budapest, 2007 oktober 1.
A jegyzbkonyv 4 oldalt-és - db szamozott, pecséttel ellatott mellékletet tartalmaz.

A jegyz8konyv csak teljes terjedelmében masolhaté, kivonatos kizléséhez az Epitésiigyi
Minoségellendrz6 Innovacios Kht. engedélye sziikséges.
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2.1

ADATOK

Az ,Alfoldi” fiird6kadak, kadparavanok, zuhanytélcak, zuhanyfiilkék vizsgalatat
els6 izben 2007. évben végeztiik el és a megfeleld vizsgalati eredmények alapjan
az EMI Rt. 2007. marcius 9-i keltezéssel adta ki az  A-198/1995. sz. Epitéipari
Miszaki Engedélyt.

A megbizo 2007. julius 18-i levelében termékvaltozasok miatt kérte az EME
utoellendrzését, a firdokadak és zuhanytalcak kozé a PREMIO csaldadok
felvételét és az EKO kategéridban a CARMINA fiirdékadak helyett a CLIO
furdékadak megnevezését.

A megbizashoz egy-egy PREMIO fiird6kadat és zuhanytalcat mellékeltek.

VIZSGALATOK

Adatok ellendrzése

A termékek minden tekintetben valtozatlanok.
A benyujtott dokumentacié és a megbizolevélben foglaltak alapjan az adatok a
kovetkezok:

2.1.1 A termékek gyartasi helye

VAGNERPLAST sro
Veliké pritocno 2
27351 Unhost, Czech Republik

2.1.2 A termékek tipusa, megnevezése

Fiirdokadak, STANDARD

ODIS, HERA, KLEOPATRA, NIKE, CHARITKA, MINERVA, VENUSA, DIONE,
NEMESIS, GAIA, PERSE, MELITE, SELENA, FLORA, IRIS, ATHENA

Fiirdékadak, EKO
CLIO, NYMFA, SELENA, MAJA, ONDA, AFRODITE
Fiirdékadak, PREMIO

ANDROMEDA, CASSANDRA, DODONA, LINER, STYLE
Kéadparavanok

S-VZS L/P, SH-PERSE, SH-SELENA,

Komplett fiirdokadak

SH-PERSE, SH-SELENA
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Zuhanytalcak, STANDARD

LEDA RV, LEDA RV LUX, JUPITER, MERKUR R55 BOX, URAN, LEDA KR
BOX,

LEDA KR BOX LUX, SATURN R55 BOX, CALIPSO BOX
Zuhanytalcak EKO

JUPITER BOX, MERKUR BOX, URAN BOX, SATURN BOKSZ
Zuhanytalcak, PREMIO

DENIA

Zuhanyfiilkék, STANDARD

S-RV 80, S-RV 90, S-MERKUR R-55, S-SATURN R 55, H-CALYPSO
Zuhanyfiilkék, EKO

E RV 80/90, E-MERKUR 80, E RV 90/100, E-SATURN 90, E-PD
80/90,90/100,100/110,

E-PS 80, E-PS 90

2.1.3 A termék tervezett felhaszndlasanak leirasa

2.2

A termékek lako és kozosségi épiiletek egészségiigyi helyiségeiben, (fiirdészobék,
zuhanyzok) beépitve, berendezési targyként alkalmazhatdak.

Kivitel ellenorzése

Vizsgalatainkat a bekiildott PREMIO fuird6kadon és zuhanytalcan végeztiik el.
A viz hatasdnak varhat6an kitett feliiletek lathatoan simak, nincsenek repedések,
levalasok, apré repedések, nem nedvszivoak €s a tisztithatdsagot leronto,
hozzaférhetetlen sarkoktdl mentesek.

A fiirdékadon van szennyvizelvezetd nyilas. Csatlakozd mérete idomszerrel
vizsgalva megfelel az MSZ EN 232:2003 sz. szabvanyban foglalt
kovetelményeknek.

A zuhanytalcan van szennyvizelvezeté nyilas. Csatlakozd mérete idomszerrel
mérve megfelel az MSZ EN 251: 2003 sz. szabvany kovetelményeinek.

A VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

Az Gjonnan bevezetett PREMIO fiird6kadak és zuhanytalcék tovabba az EKO
kategoriaban a CARMINA tipust felvalté CLIO firddkadak muszaki paraméterei
azonosak a korabban megvizsgalt termékek jellemzdivel. Az ellenérzések jelenlegi
kedvezd eredményei alapjan megallapithatd, hogy az tjonnan bevezetett termékek is
megfeleld szinvonalu gyartasi kultira eredményei, a megadott miiszaki paraméterek
teljestilése folyamatosan biztositott.

A termékek minOsége kielégiti a rendeltetésszerii hasznalat kovetelményeit.
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FELTETELEK, AMELYEK MELLETT AZ EME ERVENYESSEGE
FENNTARTHATO

Az Epitdipari Miuszaki Engedély 2012. marcius 31.-ig, illetve
visszavonasig valtozatlan alkalmazasi feltételek mellett érvényes.

UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
Az EME érvényessége alatt elvégzend§ utéellendrzések

Az EME érvényességi ideje alatt elvégzendé utdellenbrzések: 6t éven beliil két
alkalommal.

Az utdellendrzés elvégzésére vonatkozd megbizast els6 izben 2008. méajus 1-ig,
mésodik alkalommal 2010. mércius 1-ig kell az EMI Kht részére elkiildeni. Az
utdellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén az EME hatalyat veszti, és az EMI
Kht. t6rli az érvényes EpitSipari Miiszaki Engedélyek adatbazisabol.

5.2. Az EME érvényességének egyéb feltételei

Budapest, 2007. oktdber 1.

Az utoéellenorzési vizsgalatot

végezte: szakmailag ellendrizte:

o & ’ (L]
I/, ' (:3 < \9____‘ A /;
L/es/igalmizi Ferenc asz n Ivan

tudomanyos munkatars az Epiiletgépészeti és Energetikai

Tudomanyos Osztaly vezetdje
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